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Fra transformerstation 11
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IKmax = 5,99kA
IKmin = 3,71kA
I peak = 9,17kA

IN = 400A
IKmax = 5,99kA
IKmin = 3,71kA
I peak = 9,17kA

IN = 400A
B424_ELH934_01_MI002

B424_ELH934_01

Fra Det Centrale Nødstromsanlæg - Ventilstation B3
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Note: Målernavnene er tavlenavn efterfulgt af de numre der er angivet på tegningen.
Dvs. det fulde målernavn er eksempelvis B324_ELH934_01_MI001
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Denne tegninger indgår i samlingen over standard el-tegninger.

Tegningen viser DTUs krav til informationsniveau for hovedledningsdiagram.

De viste installationer afspejler ikke de virkelige forhold i B424.
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B424 - Hovedledningsdiagram og målerhierarki
2021-10-12

Hovedledningsdiagram

Hovedledningsdiagram

Bygning 424

1 2021-10-12 SSSA KEFJ Tilpasset
2 2021-11-18 SSSA KEFJ Ændringer, iht møde på daten. ændringer markert med sky.


